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Auszug aus der Niederschrift 
der 48. Sitzung des Bauausschusses vom 20.04.2026 

 
 

öffentlich: 
 
TOP 6.1.6.  Antwort auf die Anfrage des AM Mauritz (CDU): Notfallplan Verkehrssi-

cherheit 
  

 
 
 
 

 

Anfrage aus der Bauausschusssitzung am 03.11.2025 unter TOP 5.3 
AM Mauritz fragt, welche Objekte von dem Notfallplan betroffen seien. 
Herr Babendererde antwortet, dass er hierzu gerne eine Liste zur Verfügung stellen könne. 
Beispiele, die betroffen seien, seien die Sporthalle der Ahornschule, die Heinrich-Mann-Schule 
und die alte Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule. 
 
Antwort: 
Die Liste ist als Anlage der Niederschrift beigefügt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 

ende] 
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Anfrage AM Mauritz (CDU): Notfallplan Verkehrssicherheit

Anfrage aus der Bauausschusssitzung am 03.11.2025 unter TOP 5.3

Tabellarische Auflistung der Objekte, welche bislang in dem Notfallplan Verkehrssicherheit Sperrungen und/oder dringende Handlunsgbedarfe auslösten

1. Teilprojekt Tragwerk / Standsicherheit / Baukonstruktion

Objekt Maßnahme Zeitraum
1.1 Ahornschule / Sporthalle Weitgehender Strukturschaden am Dachtragwerk, konkrete Gefahr u. notwendige 

Sofortsperrung, umfangreiche statische Ertüchtigung.
Q2/24 bis 
Q3/25 

1.2 Albert-Schweitzer-Schule / Sporthalle Weitgehender Strukturschaden im Tragwerk, konkrete Gefahr, Sofortsperrung und 
späterer Abriss / die Planung einer neuen Sporthalle war bereits in Bearbeitung

Q4/24

1.3 Johanneum / "große" Sporthalle Statisch erforderliche Sanierung der Schäden im Holzdachtragwerk der Sporthalle Q2/25 
1.4 Heinrich-Mann-Schule / Sporthalle Notwendige Sicherung absturzgefährdeter Hallenlichtbänder durch Schutznetze Q1/25 
1.5 Lübecker Rathaus Standsicherheitsverlust der Foyertragkonstruktion im EG-Bodenbereich, umgehend 

erforderliche Instandsetzung durch Austausch der Lastabfangekonstruktion
Q2/25 - 
Aktuell

1.6 Trave G/GS Kirchplatz / Turnhalle kurzfristig erforderliche Sanierung der Strukturschäden im Holzdachtragwerk Q4/25
1.7 Struckbachhalle kurzfristig erforderliche Sanierung Aussteifungskonstruktion Gesamtgebäud Q4/24
1.8 Baltic-Schule kurzfristig erforderliche Sanierung Aussteifungskonstruktion Gesamtgebäud Q4/24
1.9 Stadttheater Dachfanggerüst zum Personenschutz aufgrund umfangreicher loser Dachbelegung, 

dringende Sanierung
2025

1.10 Stadttheater Bauteil 4 mittlere Hinterhaus Notabstützung-Zuganker baufälliger Zustand 2025
1.11 Katharinenkirche Notsicherung und Reparatur der losen Kupferscharen 2025
1.12 Salzspeicher Standsicherheitsverlust Deckentragwerk Keller, Sofortmaßnahme zur provis. Absteifung 

mittels Drehsteifen (ca. 180 Stück) 
2024 -

1.13 Katharinenkirche Feststellung und Bewertung "Risse in den Gewölbekappen Hochschiff" 2026
1.14 Allgemein: Flachdächer Kommunaler Gebäude Prüfung der Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit von "Sekuranten", keine 

nachweislich vorh. Absturzsicherung für PSA, Umsetzung Maßnahmenplan zur 
Wiederherstellung Sicherheitsanforderungen im Zuge von Wartung / Reparatur

Aktuell

1.15 OzD: Dachtragwerk und Abhangdecke der Aula Abhangdecke "Rabitzdecke" sowie Primärtragwerk "Stahlbetondecke" durch Korrosion 
schadhaft, MPA Leipzig eingebunden zur Instandsetzungsplanung 

ab 2025
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zu 1. Teilprojekt Tragwerk / Standsicherheit / Baukonstruktion

weitere statisch-konstruktive Maßnahmen im Zusammenhang mit Betreiberverantwortung / Verkehrssicherheit:
1.16 Pestalozzi-Grundschule Umfängliche Begutachtung nach DIN 6200 (Richtlinie Standsicherheit von Gebäuden) 

durch die Dekra
Q3/25

1.17 Verschiedene Schulen Planung und Durchführung von weiteren Begutachtungen nach DIN 6200 (Richtlinie 
Standsicherheit von Gebäuden)

2026

1.18 Allgemein: Sporthallen Vorabbegehungen zur Einschätzung der Standsicherheit von 60 Turn- und Sporthallen 
in Anlehnung an die VDI-6200 (Richtlinie Standsicherheit von Gebäuden).

Q3/24-
Q3/25

2. Teilprojekt Brandschutz (BS)

Objekt Maßnahme Zeitraum
2.1 Verwaltungsgebäude Mühlendamm 10 - 12 (sog. 

Haus 1)
Verschiedene, erhebliche Brandschutzmängel in Haus 1; insbesondere fehlender     2. 
Rettungsweg in Teilbereichen des Hauses 1 ("konkrete Gefahr" ), zwei  Treppen-räume 
im Bestand mit mangelnder BS-Schottung bei Decken-Durchdringungen 
Sofortmaßnahmen:
1. Installation einer BMA/BWA inkl. Rauchmelderüberwachung, Intern-Alarmierung, 
Aufschaltung zu "Ständig besetzte Stelle"                                                                          2. 
Beauftragung eines neuen Brandschutzkonzepts für Einleitung BS-Ertüchtigung.

Q2/26 bis 
Q4/26

2.2 Verwaltungsgebäude / Bauaktenarchiv Mühlendamm 
22

Verschiedene erhebliche BS-Mängel; insbesondere kein Raumabschluss der 
Trennwände und Decken in F30 (feuerhemmend) i.V.m. erhöhter 
Brandentstehungsgefahr durch abgängige und in Teilbereichen offene 
Elektoleitungsanlage, dadurch 2. Rettungsweg über Evakuierungsraum und 
Anleiterstellen nicht gegeben (sog. konkrte Gefahr ).
Sofortmaßnahmen:
1. Aufstellung Gerüsttreppe als 2. Rettungsweg
2. (Voraussichtlich temporäre) Nutzungsuntersagung bzgl. Personenaufenthalt
3. Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit der Stabstelle Arbeitsschutz      4. 
Weitere Schritte/Maßnahmen in Bearbeitung 

seit Q1/26
aktuell in 
Bearbei-
tung
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zu 2. Teilprojekt Brandschutz (BS)

2.3 Matthias-Leithoff-Schule (Schulgebäude) Verschiedene, erhebliche BS-Mängel; In Teilbereichen fehlender baulicher 2. 
Rettunsgweg ("konkrete Gefahr" ); fehlende Sicherheitsbeleuchtung (SIBE); 
mangelhafter Raumabschluss der Trennwände und Decken durch fehlende Schottung 
bei Leitungsdurchdringungen.

1. Aufstellung einer Gerüsttreppe.
2. Verbesserung der Fluchtwegkennzeichnung + Ergänzung der SIBE.
3. Verbesserung/Erneuerung der Brandüberwachungs- und Alarmierungsanlage 
(voraussichtlich als BMA ausgeführt).
4. Nachträgliche Schottung bei Leitungsdurchdringungen durch Trennwände + Decken 
nach Erfordernis

Q2/26
bis Ende 
2026

2.4 Gewerbeschule G II (Schulgebäude) Verschiedene, erhebliche BS-Mängel; Insbesondere mangelhafter Raumabschluss der 
Trennwände und Decken durch fehlende Brandschutzschottung bei 
Leitungsdurchdringungen, Brandlasten in notwendigen Treppenräumen (z.B. begehbare 
Kühlzelle). Schrittweise Abstellung der Mängel, weiteres Vorgehen aktuell in Klärung

aktuell in 
Klärung

3. Teilprojekt Technische Gebäudeausstattung

Objekt Maßnahme Zeitraum
3.1.1 Paul Gerhard Schule Elektro (Hauptverteilung) ist dringend modernisierungsbedürftig/nicht mehr Stand der 

Technik
2026/2027

3.1.2 Paul Gerhard Schule SiBe ist erneuerungsbedürftig 2026/2027
3.2 Astrid Lindgren Schule Elektro ist dringend modernisierungsbedürftig/nicht mehr Stand der Technik Machbarkeitss

tudie 2026

3.3 Heinrich Mann Schule Elektro (Hauptverteiler, teilweise Leitungsnetz) ist dringend 
modernisierungsbedürftig/nicht mehr Stand der Technik

2026/2027

3.4 Schule am Koggenweg Elektro (Hauptverteilung) ist dringend modernisierungsbedürftig/nicht mehr Stand der 
Technik

2026/2027

3.5 Schule am Meer Elektro (Haupt- und Unterverteilung, soweit Leitungsnetz)ist dringend 
modernisierungsbedürftig/nicht mehr Stand der Technik

2026/2027

3.6 Stadtteilzentrum "Haus der Mitte", Moisling Elektro (Haupt- und Unterverteilung) ist dringend modernisierungsbedürftig/nicht 
mehr Stand der Technik

2026/2027
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